
 

Порядок выполнения  технологических,  

технических и других мероприятий,  

связанных с технологическим присоединением  

энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

ООО «Таганрогская энергетическая компания» 

 

Процедура технологического присоединения регламентирована «Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (далее Правила). 

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

ООО «ТЭК» осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией 

(ООО «ТЭК») и юридическим или физическим лицом. 

 

Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: 

 

 подача заявки юридическим или физическим лицом (далее – заявитель), которое имеет 

намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной 

мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки 

присоединения, виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения) 

величины максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств заявителя; 

 заключение договора; 

 выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренных договором; 

 получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на 

допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения 

объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил, технологическое присоединение которых 

осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 

к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, 

указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил, а также в отношении объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 

(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления 

технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального 

государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с 

учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) Правил не требуется; 

 осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей 

Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления 

фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация 

коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) 

напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); 

 составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 

14(2) Правил). 

 

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты 

электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка 

заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) Правил.  



Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи 

(почтой или с использованием официального сайта сетевой организации). 

 

В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 

Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения: 

 

 реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

 наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

 место нахождения заявителя; 

 запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические 

характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети 

трансформаторов; 

 количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

 заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

 заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения 

нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 

вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; 

 величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), 

технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии); 

 необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в 

соответствии с требованиями пункта 14(2) настоящих Правил; 

 сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

 планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и 

сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих 

устройств по этапам и очередям; 

 наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 

и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)); 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление 

энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в 

заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного 

договора. 

 в заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения объектов по 

производству электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том 

числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, 

соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, указывается (по желанию такого заявителя) предложение по 

предоставлению рассрочки платежа за технологическое присоединение в соответствии с 

пунктом 17 Правил. 

 

В адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, сетевая организация направляет 

в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах 

и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня 

получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, 

направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 



Правительством Российской Федерации. 

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту 

сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект 

договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в 

течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. 

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в абзацах первом и втором 

настоящего пункта, сетевая организация направляет для подписания заполненный и 

подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое 

приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки. 

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет 

заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 

экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 

10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе посредством официального сайта 

сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. 

Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю (за исключением 

заявителей, указанных в пункте 13 Правил) также уведомляет заявителя о возможности 

временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VIII  Правил. 

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается 

заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то 

сетевой организацией в адрес заявителя направляется заполненный и подписанный в 2 

экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, 

неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения 

являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа 

существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, 

определенных в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме 

согласно приложению N 8 и направляется заявителю - физическому лицу. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой 

организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 9 и 

направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), договор 

оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно 

приложению N 10 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, 

указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с 

осуществлением технологического присоединения по индивидуальному проекту), договор 

оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно 

приложению N 11 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, 



заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами 

энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 12(1) настоящих 

Правил, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил, лиц, присоединенных к объектам 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за 

технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в 

полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном 

порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, договор оформляется 

сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 12 

и направляется заявителю. 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае, 

предусмотренном абзацем четвертым пункта 21 Правил, указанный срок по инициативе сетевой 

организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным 

оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. 

При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и 

подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое 

приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со 

дня их согласования с системным оператором. 

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил, сетевая 

организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. 

После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку 

и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 

экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые 

со дня представления заявителем недостающих сведений. 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты 

получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 

1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего такой договор. 

 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с 

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи 

технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка 

согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая 

осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих 

устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 

техническими условиями; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в 

соответствии с разделом IX Правил. 

 

Заявители, указанные в пункте 12 Правил, технологическое присоединение объектов 

которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, 

заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт 



включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в 

отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, 

построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о 

выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 и направляют в адрес 

органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на 

ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения: 

- реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - 

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в 

реестр); 

- наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения 

электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя; 

- наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс напряжения объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в 

рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического 

присоединения объектов заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем); 

- сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с 

указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной 

информации. 

 

К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются следующие 

документы: 

- копия технических условий; 

- копия акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях 

технологического присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 12 

Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим 

сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявителей - юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) по второй категории надежности); 

- копии разделов проектной документации, предусматривающих технические 

решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения 

по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации не является 

обязательной; 

- нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов 

электроэнергетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых 

организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 

(реконструированных) в целях осуществления технологического присоединения 

объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на технологическое 

присоединение). 

 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему 

документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа 



федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления 

акта о выполнении технических условий способом, позволяющим установить дату отправки и 

получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему 

документы направляются сетевой организацией в орган федерального государственного 

энергетического надзора в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 

до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических 

условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, в срок не 

позднее 5 дней до дня оформления акта об осуществлении технологического присоединения 

способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на 

ввод в эксплуатацию объектов. 

Объекты, указанные в пункте 18(1) Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты 

направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о 

готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

 

Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет 

менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую 

организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил проектную 

документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского 

управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими 

Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, 

подтверждают соответствие представленной документации требованиям технических условий 

или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации 

требованиям технических условий. Срок подтверждения соответствия документации 

требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой 

организацией документации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в 

соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При 

этом действия сетевой организации, а также соответствующего субъекта оперативно-

диспетчерского управления, связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю 

информации о соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям 

технических условий, совершаются ими без взимания платы. 

Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, 

предусмотренной приложением N 1 к Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления 

сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема 

(подачи) напряжения и мощности. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны 

составляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с 

пунктом 14(2) Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные 

настоящими Правилами. 

Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой 

организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 

14(2) Правил) направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес 

субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих 

устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия 

информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес 

субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить 

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

 

Подлежащие в соответствии с Правилами исполнению сетевой организацией действия по 

передаче копий документов заявителей в адрес соответствующих субъектов розничных рынков, а 



также по допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями без взимания платы 

за их совершение. 

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оформленный 

в соответствии с формой договора, размещенной на официальном сайте гарантирующего 

поставщика, или протокол разногласий к договору, заявитель, получивший от сетевой 

организации акт об осуществлении технологического присоединения, при его возвращении 

сетевой организации после подписания со своей стороны вправе приложить к нему надлежащим 

образом оформленный и подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим образом 

оформленный и подписанный со стороны гарантирующего поставщика. Отсутствие договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не является 

основанием для невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных 

Правилами, в части соблюдения процедуры технологического присоединения. 

Сетевая организация, получившая от заявителя вместе с актом об осуществлении 

технологического присоединения подписанный с его стороны договор, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, 

указанными в первом абзаце настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему 

поставщику, с которым заявитель намерен заключить указанный договор, не позднее 2 рабочих 

дней со дня его представления в сетевую организацию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации акта об 

осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей 

стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со 

своей стороны указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно 

гарантирующему поставщику, указанному в заявке. 

 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

стороны составляют следующие документы: 

 

 акт об осуществлении технологического присоединения; 

 акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с пунктом 

14(2) Правил. 

 

Согласно ч.1 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ, 

соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том 

числе требований о возможности воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики 

на энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, а также требований о 

поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в 

соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является 

обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень основных нормативно-правовых актов,  

регулирующих отношения, связанные с осуществлением технологического присоединения 

к электрическим сетям 

 

1. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»    
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 

31.03.2003, № 13, ст. 1177, "Парламентская газета", N 59, 01.04.2003, "Российская газета", № 

60, 01.04.2003). 

 

2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. 

№ 861. 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 

27.12.2004, № 52 (часть 2), ст. 5525, "Российская газета", N 7, 19.01.2005). 

 

3. Постановление Правительства РФ от 21.03.2007г. № 168 «О внесение изменений в 

некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 

электроэнергетики»  
(Источник публикации "Собрание законодательства РФ", 02.04.2007, № 14, ст. 

1687,"Российская Бизнес-газета", № 12, 03.04.2007). 

 

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"  

(Первоначальный текст документа опубликован в издании "Собрание законодательства РФ", 

23.01.2012, N 4, ст. 504). 

 

5. Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям". 

(Первоначальный текст документа опубликован в издании "Российская газета", N 277, 

30.11.2012г.). 

 

6. Приказ Минэнерго России от 15.04.2014г. N 186 "О Единых стандартах качества 

обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций". 

(Источник публикации "Российская газета", N 175, 06.08.2014г.). 

 

 

 

Директор ООО «ТЭК»       О.Ю.Коржов 

 


